BULETIN DE ANALIZA

S.C. RORA CONSING S.R.L.

Str. Garii, nr. 6, Rasnov,Brasov
Tel: 0268/231552, Fax: 0268/230858 mail:

Compania; UTILITATI RASNOV | DATA: [11/9/2024 e
Adresa: 1ZVVOR NR.6 INDEX CONTOR
Persoana contact: Raul Florea NOU VECHI DREWO

Telefon: 0730014283

Parametrii apa analizati Conductivi | Duritate H Alcalinitate | Alcalinitate SDLIJEIEtX Clor dioxid | Fier | Fosfati| TDS
P tate (uS/cm) | (ppm) P "m" (ppm) [ "p" (mval/l) (ma\l) (mg/1) (ppm) | (mg/L) | (mg/1)

Apa bruta clorinata - - 0.08
LIMITE kemtek oxide 2000 0,1-0,5

Punct de prelevare: Str. Izvor

Observatii:

Statie clorinare este in stare buna de functionare, cantitatea de clor dioxid este conforma (limite: 0,1-0,5).

Raport intocmit de: Secareanu Rares; Tel: 0733580513

SECAREANU RARES CORNEL
LABORANT aut. ISCIR
NR. C_56C_002465













